
Stufe I: Planung Stufe III: Verifizierung 
der Ausführungen Stufe IV: Gewerkeinterne Inbetriebnahmen, Tests und Prüfungen Stufe VI: Gewerkeübergreifende Tests und Prüfungen Stufe VII: Übergang in den Regelbetrieb und AbnahmenStufe II: Bauausführung 

TGA-Anlagen Stufe V: Gewerkeübergreifende Inbetriebnahmen

@CAD & 
Planungs-DB

@CAD & 
Planungs-DB

Allgemeine Anlagen ohne Prüfpflicht 
gemäß TPrüfVo

Prüfpflichtige Anlagen gemäß TPrüfVoAllgemeine Anlagen ohne Prüfpflicht 
gemäß TPrüfVo

Allgemeine Anlagen ohne Prüfpflicht 
gemäß TPrüfVo

Prüfpflichtige Anlagen gemäß TPrüfVo

Au
ft

ra
gn

eh
m

er
 (A

N
)

Pr
üf

- 
Sa

ch
ve

rs
tä

nd
ig

e
Br

an
ds

ch
ut

zk
on

ze
pt

er
st

el
le

r 
&

 -s
ac

hv
er

st
än

di
ge

r

Bauausführungen

Anzeige mech. 
Fertigstellungen

Teilnahme zur 
Information

Detaillierung der  
Steuermatrix

Quantitative 
Steuermatrix 

nach VDI 6010-2

1:1 Tests 

Testprotokolle

Einstellungen, Einregulierungen & 
Tests

Ergebnisse & 
Protokolle

Gewerkeübergreifende 
Inbetriebnahmen

Black Building Test

Dokumentation 
zur Stufe VI

Durchführung der 
Anwendereinweisungen 

und Schulung Teil 2  

Stufe I: Planung Stufe III: Verifizierung 
der Ausführungen Stufe IV: Gewerkeinterne Inbetriebnahmen, Tests und Prüfungen Stufe VI: Gewerkeübergreifende Tests und Prüfungen Stufe VII: Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

Durchführung der 
Wirkprinzipprüfungen

Prüfbericht 
Wirkprinzipprüfungen

Bauakte

Inbetriebnahme Grundfunktionen 
mit Funktionstests

Black Building & Performance Test

Ergebnisse & 
Protokolle

Ergebnisse & 
Protokolle

Gewerkeübergreifende 
Inbetriebnahmen

Erstellung 
Brandschutz-

konzept

Brandschutz-
konzept

Erstellung der 
Steuermatrix

Funktionale 
Steuermatrix 

nach VDI 6010-2

Erstellung der 
Prüfkonzepte

Prüfkonzepte

Mitwirkung 
Detaillierung der 

Steuermatrix

Vortest zu den 
Wirkprinzipprüfungen mit 

Einfehlerfalltests

Anlagen- & 
Komponentenlisten

Detaillierung der  
Steuermatrix

Qualitative 
Steuermatrix 

nach VDI 6010-2

Teilnahme zur 
Information

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e-

m
an

ag
em

en
t (

IB
M

)
Pl

an
er

 / 
Ba

uü
be

rw
ac

hu
ng

LPH 3 LPH 5 Ausführung

Ausführungsplanung

Mitwirkung bei der Detaillierung der Steuermatrix

W&M Planung

Stufe II: Bauausführung 
TGA-Anlagen Stufe V: Gewerkeübergreifende Inbetriebnahmen

Qualitätskontrollen, Organisation 
& Koordination der 

Inbetriebnahmen & Schulungen

Dokumentation der 
Inbetriebnahmen, Schulungen & 

Kontrollen

Qualitätskontrollen, Organisation 
& Koordination der 
Inbetriebnahmen

Dokumentation der 
Inbetriebnahmen &

Kontrollen

Qualitätskontrollen, Organisation 
& Koordination der 
Inbetriebnahmen

Dokumentation der 
Inbetriebnahmen &

Kontrollen

Ausführungs-
begleitung

Dokumentation 
der Ausführungs-

begleitung

Visuelle Darstellung des gewerkeübergreifenden Inbetriebnahmekonzepts 

@CAD & 
Planungs-DB

@BFSM-DB

@BFSM-DB

Erstellung und Fortschreibung der IBN-Konzepte Begehungen mit 
Stichproben

Begleitungen mit 
Stichproben Lead der Tests und Prüfungen

Ausführungs-
begleitung

Dokumentation 
der Ausführungs-

begleitung

Organisation & Koordination der Übergabe 
und den Übergang in den Regelbetrieb.

 Begleitung der Anfangsphase

Begleitung der 
Wirkprinzipprüfungen

Erstellung der 
Prüfkonzepte

Durchführung der 
Anwendereinweisungen und 

Schulung Teil 1

Dokumentation 
zur Stufe II

Fortschreibung W&M 
Planung

Fortschreibung der 
Ausführungsplanung 

nach Vergabe

Dokumentation 
zur Stufe III

Dokumentation 
zur Stufe IV

Dokumentation 
zur Stufe V

Dokumentation 
zur Stufe V

Dokumentation 
zur Stufe VI

Tests & Probetrieb

Funktionstests der 
Schnittstellengesamtfunktionen

Testprotokolle

Qualitätskontrollen, Organisation 
& Koordination der Tests

Organisation & Koordination 
des Übergangs zum 

Regelbetrieb, Schulungen & 
Abnahmen

Durchführung der 
Abnahmen

Ausführungs-
begleitung

Prüfpflichtige Anlagen gemäß TPrüfVo

Prüfungen

(Teil-)Prüfberichte

Einstellungen, Einregulierungen & 
Prüfungen

Ergebnisse & 
Protokolle

Inbetriebnahme Grundfunktionen 
mit Funktionstests

Durchführung der 
Anwendereinweisungen und 

Schulung Teil 1

Dokumentation 
zur Stufe IV

Koordination, 
Ausführungs-& 

Qualitätskontrolle

Dokumentation 
der Kontrollen

Koordination, 
Ausführungs-& 

Qualitätskontrolle

Dokumentation 
der Kontrollen

Be
tr

ei
be

r Teilnahme an den 
Anwendereinweisungen 

und Schulung Teil 2

Teilnahme an den 
Anwendereinweisungen und 

Schulung Teil 1

Teilnahme an den 
Anwendereinweisungen und 

Schulung Teil 1
Begleitung Begleitung Übernahme in den 

Regelbetrieb

Teilnahme an den 
Abnahmen

Qualitätskontrollen, Organisation & 
Koordination der Inbetriebnahmen 

& Schulungen

Dokumentation der 
Inbetriebnahmen, Schulungen & 

Kontrollen

Teilnahme an den Prüfungen

Betriebsführung bis Übernahme 
durch den Betreiber 
in den Regelbetrieb

Bau- & Inbetriebnahmebegleitung 

I-A010

I-A020

I-A030

I-A040 II-A050 III-A060

A000

B000

I-B010 I-B020 I-B030

I-B050

I-B040

II-B080

C000

D000

E000

F000

IV-A070 VI-A080 VII-A090

II-B090

II-B100

III-B120

III-B130

III-B140

IV-B150

IV-B160

IV-B170

IV-B180

IV-B190

IV-B200

IV-B210

IV-B220

IV-B230

IV-B240

V-B250

V-B261

V-B270

V-B280

V-B290

V-B300

V-B310

V-B320

VI-B330

VI-B340

VI-B350

VI-B360

VI-B370

VI-B400

VII-B420

VII-B410

VII-B430

I-C010 I-C020 I-C030

I-C040

II-C050

II-C060

III-C070

III-C080

IV-C090

IV-C100

V-C110

VI-C130

VI-C140

I-D010

I-D020

I-D030

I-D040

I-E005

I-E010

I-E025

I-E030

I-D060

II-D070

VI-D080

VI-D090

I-E050

I-E020

II-E050

II-E060

III-E070

III-E080

IV-E090

IV-E100

IV-E110

IV-E120

V-E130

V-E140

V-E150

V-E160

VI-E170

Bauüberwachung

VII-E190

IV-F010 IV-F020

IV-F030

V-F040 VI-F050 VII-F060

VII-F070

VII-F080

II-B101 III-B141

III-B142

Erstellung von 
gewerkeinternen 

IBN- & 
Testkonzepten

I-B060

I-B031

I-B051

Mitwirkung bei den 
Wirkprinzipprüfungen

VI-B380

Test- und 
Prüfprotokolle

VI-B390

Erstellung Konzept 
Probebetrieb

I-B070

@CAD & 
Planungs-DB

IV-B181 @CAD & 
Planungs-DB

@BFSM-DB

IV-B231

IV-B232

@CAD & 
Planungs-DB

V-B281 @CAD & 
Planungs-DB

@BFSM-DB

V-B321

V-B322

@CAD & 
Planungs-DB

VI-B361 @CAD & 
Planungs-DB

VI-B401

@BFSM-DB
VI-B402

Stufe I: Planung Stufe III: Verifizierung 
der Ausführungen Stufe IV: Gewerkeinterne Inbetriebnahmen, Tests und Prüfungen Stufe VI: Gewerkeübergreifende Tests und Prüfungen Stufe VII: Übergang in den Regelbetrieb und AbnahmenStufe II: Bauausführung 

TGA-Anlagen Stufe V: Gewerkeübergreifende Inbetriebnahmen

Vorbereitung des Probetriebs
V-B260

I-B005 Abstimmungen zu Inbetriebnahmeprozessen

Gesamtprozessleitung in Anlehnung an die VDI 6039

Lead der Brandfallsteuermatrix-Datenbank

Lead der CAD & Planungs-DB

Lead der Inbetriebnahmen

Ausführungsbegleitung 
zum Vortest der 

Wirkprinzipprüfungen

VI-C120

I-E040

Organisation, Koordination der 
Vortests und 

Wirkprinzipprüfungen

VI-E180

Dokumentation des Übergangs 
zum Regelbetrieb, Schulungen & 

Abnahmen

VII-E200

Anlage B300

W&M Planung


	I-A040 - Textbox: 
	II-A050 - Textbox: 
	III-A060 - Textbox: 
	VI-A080 - Textbox: 
	VII-A090 - Textbox: 
	I-A040: 
	II-A050: 
	III-A060: 
	VI-A080: 
	VII-A090: 
	I-B010: 
	I-B020: 
	I-B040: 
	I-B060: 
	I-B070: 
	I-B051: 
	I-B050: 
	I-B031: 
	I-B030: 
	I-B010 - Textbox: 
	I-B020 - Textbox: 
	I-B030 - Textbox: 
	I-B031 - Textbox: 
	I-B040 - Textbox: 
	I-B050 - Textbox: 
	I-B051 - Textbox: 
	I-B060 - Textbox: 
	I-B070 - Textbox: 
	I-C010: 
	I-C020: 
	I-C030: 
	I-C040: 
	I-C010 - Textbox: 
	I-C020 - Textbox: 
	I-C030 - Textbox: 
	I-C040 - Textbox: 
	I-D010: 
	I-D020: 
	I-D030: 
	I-D060: 
	I-D040: 
	I-D010 - Textbox: 
	I-D020 - Textbox: 
	I-D030 - Textbox: 
	I-D040 - Textbox: 
	I-D050 - Textbox: 
	I-D060 - Textbox: 
	I-D050: 
	I-E005: 
	I-E025: 
	I-E030: 
	I-E010: 
	I-E020: 
	I-E040: 
	I-E005 - Textbox: 
	I-E010 - Textbox: 
	I-E020 - Textbox: 
	I-E025 - Textbox: 
	I-E030 - Textbox: 
	I-E040 - Textbox: 
	II-B080: 
	II-B090: 
	II-B100: 
	II-B101: 
	II-B080 - Textbox: 
	II-B090 - Textbox: 
	II-B100 - Textbox: 
	II-B101 - Textbox: 
	II-C050: 
	II-C060: 
	II-C050 - Textbox: 
	II-C060 - Textbox: 
	II-D070: 
	II-D070 - Textbox: 
	II-E050: 
	II-E060: 
	II-E050 - Textbox: 
	II-E060 - Textbox: 
	III-B120: 
	III-B130: 
	III-B140: 
	III-B141: 
	III-B142: 
	III-B120 - Textbox: 
	III-B130 - Textbox: 
	III-B140 - Textbox: 
	III-B141 - Textbox: 
	III-B142 - Textbox: 
	III-C070: 
	III-C080: 
	III-C070 - Textbox: 
	III-C080 - Textbox: 
	III-E070: 
	III-E080: 
	III-E070 - Textbox: 
	III-E080 - Textbox: 
	IV-B150: 
	IV-B200: 
	IV-B210: 
	IV-B240: 
	IV-B220: 
	IV-B230: 
	IV-B231: 
	IV-B232: 
	IV-B160: 
	IV-B190: 
	IV-B170: 
	IV-B180: 
	IV-B181: 
	IV-B150 - Textbox: 
	IV-B160 - Textbox: 
	IV-B170 - Textbox: 
	IV-B180 - Textbox: 
	IV-B181 - Textbox: 
	IV-B190 - Textbox: 
	IV-B200 - Textbox: 
	IV-B210 - Textbox: 
	IV-B220 - Textbox: 
	IV-B230 - Textbox: 
	IV-B231 - Textbox: 
	IV-B232 - Textbox: 
	IV-B240 - Textbox: 
	IV-C090: 
	IV-C100: 
	IV-C090 - Textbox: 
	IV-C100 - Textbox: 
	IV-E090: 
	IV-E110: 
	IV-E100: 
	IV-E120: 
	IV-E090 - Textbox: 
	IV-E100 - Textbox: 
	IV-E110 - Textbox: 
	IV-E120 - Textbox: 
	IV-F010: 
	IV-F020: 
	IV-F030: 
	IV-F010 - Textbox: 
	IV-F020 - Textbox: 
	IV-F030 - Textbox: 
	V-B250: 
	V-B290: 
	V-B300: 
	V-B310: 
	V-B320: 
	V-B321: 
	V-B322: 
	V-B260: 
	V-B261: 
	V-B270: 
	V-B280: 
	V-B281: 
	V-B250 - Textbox: 
	V-B260 - Textbox: 
	V-B261 - Textbox: 
	V-B270 - Textbox: 
	V-B280 - Textbox: 
	V-B281 - Textbox: 
	V-B290 - Textbox: 
	V-B300 - Textbox: 
	V-B310 - Textbox: 
	V-B320 - Textbox: 
	V-B321 - Textbox: 
	V-B322 - Textbox: 
	V-C110: 
	V-C110 - Textbox: 
	V-E130: 
	V-E150: 
	V-E140: 
	V-E160: 
	V-E130 - Textbox: 
	V-E140 - Textbox: 
	V-E150 - Textbox: 
	V-E160 - Textbox: 
	V-F040: 
	V-F040 - Textbox: 
	VI-B330: 
	VI-B370: 
	VI-B380: 
	VI-B390: 
	VI-B400: 
	VI-B401: 
	VI-B402: 
	VI-B340: 
	VI-B350: 
	VI-B360: 
	VI-B361: 
	VI-B330 - Textbox: 
	VI-B340 - Textbox: 
	VI-B350 - Textbox: 
	VI-B360 - Textbox: 
	VI-B361 - Textbox: 
	VI-B370 - Textbox: 
	VI-B380 - Textbox: 
	VI-B390 - Textbox: 
	VI-B400 - Textbox: 
	VI-B401 - Textbox: 
	VI-B402 - Textbox: 
	VI-C120: 
	VI-C130: 
	VI-C140: 
	VI-C120 - Textbox: 
	VI-C130 - Textbox: 
	VI-C140 - Textbox: 
	VI-D080: 
	VI-D090: 
	VI-D080 - Textbox: 
	VI-D090 - Textbox: 
	VI-E170: 
	VI-E180: 
	VI-E170 - Textbox: 
	VI-E180 - Textbox: 
	VI-F050: 
	VI-F050 - Textbox: 
	VII-B410: 
	VII-B420: 
	VII-B430: 
	VII-B410 - Textbox: 
	VII-B420 - Textbox: 
	VII-B430 - Textbox: 
	VII-E190: 
	VII-E200: 
	VII-E190 - Textbox: 
	VII-E200 - Textbox: 
	VII-F060: 
	VII-F080: 
	VII-F070: 
	VII-F060 - Textbox: 
	VII-F070 - Textbox: 
	VII-F080 - Textbox: 


